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Erganzende Bedingungen zur NAV E-Werk Gerolsheim

Ergénzende Bedingungen zu den Allgemeinen Anschlussbedingungen in Niederspannung gemal Nie-
derspannungsanschlussverordnung (NAV) vom 1. November 2006 giiltig ab 8. November 2006

[. 1. Baukostenzuschisse (BKZ) gemal3 8§ 11 NAV

1.1

1.2

Allgemeine Erlauterungen

Der Anschlussnehmer zahlt dem Verteilungsnetzbetreiber (VNB) bei Anschluss seiner elektrischen Anlage an das
Leitungsnetz des VNB'’s bzw. bei Erhdhung seiner Leistungsforderung und dadurch erforderlich werdender Veran-
derung am Netzanschluss einen Zuschuss zu den Kosten der ortlichen Verteilungsanlagen (Baukostenzuschuss).
Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den Kosten, die fur die Erstellung oder Verstarkung der ortlichen Ver-
teilungsanlagen erforderlich sind. Die értlichen Verteilungsanlagen sind die fiir die ErschlieRung des Versorgungs-
bereiches notwendigen Niederspannungsanlagen und Transformatorenstationen. Der Versorgungsbereich richtet
sich nach der versorgungsgerechten Ausbaukonzeption fur die ortlichen Verteilungsanlagen im Rahmen der be-
hoérdlichen Planungsvorhaben (z.B. Flachennutzungsplan, Bebauungsplan, Sanierungsplan).

Angemessener Baukostenzuschuss

Als angemessener Baukostenzuschuss zu den auf die Anschlussnehmer entfallenden Kosten fir die Erstellung oder
Verstarkung der ortlichen Verteilungsanlagen gilt gem. 811 Abs. 1 Satz 2 NAV ein Anteil von 50% dieser Kosten.
Damit bemisst sich der vom Anschlussnehmer zu zahlende Baukostenzuschuss nach Maf3gabe der an dem betref-
fenden Netzanschluss fur die darliber versorgten Anschlussnehmer vorzuhaltende Leistung unter Berlicksichtigung
der Durchmischung abziglich des Sockelfreibetrages von 30kW wie folgt:

BKZ = (P, —30kW)xGL x0,5xspezif.Netzkosten

KNS + KUS

3o

spezif.Netzkosten =

Darin bedeuten:

BKZ: Der vom einzelnen Anschlussnehmer zu zahlende Baukostenzuschuss (in €)

Kns:  Die Kosten fiir das drtliche Verteilnetz im Versorgungsbereich (Niederspannungsnetz)

Kus: Die Kosten der értlichen Transformatorenanlagen im Versorgungsbereich (Umspannebene)

GL:  Faktor zur Berticksichtigung der Durchmischung im Niederspannungsnetz (Gleichzeitigkeitsfaktor)

Pa: Die fur den betreffenden Netzanschluss angemeldete Leistung (abhéngig von der jeweiligen Sicherungs-
gréRe im Hausanschlusskasten)

2 Pr:  Die Summe der Leistung, die in dem betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen, ein-
schlieBlich der noch zu erwartenden Netzanschlisse, vorgehalten werden kann

Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich fur vergleichbare Félle entstehenden Kosten pauschal
geman Preisblatt berechnet. Bei speziellen Neubauprojekten kann ein individuellen Baukostenzuschuss bezogen
auf das konkrete Baugebiet ermittelt und entsprechend berechnet werden.
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Erganzende Bedingungen zur NAV E-Werk Gerolsheim

Bei einem Netzanschluss mit mehreren Anschlussnutzern (Gewerbe oder Haushalt), wird der Freibetrag von
30kW von dem gesamten Leistungsbedarf abgezogen. Die BKZ Berechnung erfolgt in der Kategorie ,Gewerbe —
ohne Leistungsmessung®.

Bei Anschlussnutzern mit unterschiedlichen Messungen (mit und ohne Leistungsmessung) muss der Freibetrag
entsprechend aufgeteilt werden. Die Berechnung der Leistungsanteile kann mit folgender Formel ermittelt und
aufgeteilt werden:

BKZ = (P, —P,)xGL, x spezif.Netzkosten

oLM

P, x30kW

t Zpai

Darin bedeuten:

BKZom:  Der vom einzelnen Anschlussnehmer zu zahlende Baukostenzuschuss (in €) ohne Leistungsmessung
BKZmim:  Der vom einzelnen Anschlussnehmer zu zahlende Baukostenzuschuss (in €) mit Leistungsmessung
Kn: Die Kosten der ortlichen Verteilanlagen im Versorgungsbereich

GlLx: Faktor zur Berucksichtigung der Durchmischung im Niederspannungsnetz (Gleichzeitigkeitsfaktor)

fur die jeweilige Kundengruppe

Px: anteilige Leistung eines Anschlussnutzers
Pai: angemeldete Leistung eines Anschlussnutzers
> Pai: Die Summe der angemeldeten Leistungen aller Anschlussnutzer

1.3  Weiterer Baukostenzuschuss bei erhdhter Leistungsanforderung

Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukostenzuschuss, wenn er seine Leistungsanforderung erhéht
und dadurch eine Veranderung am Netzanschluss erforderlich wird. Als Veréanderung gilt:
- Herstellen eines neuen Netzanschlusses
- Uméanderung von Zwei- in Vierleiteranschluss
- Verstarken des Leiterquerschnittes und/oder
- Austauschen des Hausanschlusskastens gegen einen leistungsstérkeren und/oder
- Verstarken der vorhandenen bzw. bei neuen Netzanschlissen, der zugesagten Hausanschlusssicherung.

Voraussetzung fiir einen weiteren Baukostenzuschuss ist im Ubrigen, dass

- fur die Erh6hung der Leistungsanforderungen hierfur vorgesehene noch nicht genutzte Anlagenreserven
zur Verfugung stehen und auf die darauf entfallenden Kostenanteile noch keine angemessenen Baukos-
tenzuschiisse geman 1. Ziffer 1.1 berechnet und bezahlt worden sind und/oder

- infolge der Erhdhung der Leistungsanforderungen die ortlichen Verteilungsanlagen verstarkt werden.

Die Hohe des weiteren Baukostenzuschusses bemisst sich nach den Grundsatzen entsprechend 1. Ziffern 1.1
und 1.2 und ist im Preisblatt ausgewiesen.
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2. Netzanschlusskosten gemal § 9 NAV

2.1 Kosten fir die Erstellung des Netzanschlusses

Der Anschlussnehmer erstattet dem VNB die Kosten fur die Erstellung des Netzanschlusses, d.h. der Verbindung
des Verteilernetzes mit der Kundenanlage, beginnend an der Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes und en-
dend mit der Hausanschlusssicherung.

Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich fiir vergleichbare Netzanschliisse (z. B. nach Art und
Querschnitt) entstehenden Kosten pauschal geman Preisblatt berechnet. Dabei sind die wesentlichen Berechnungs-
bestandteile im Preisblatt ausgewiesen. Eigenleistungen des Anschlussnehmers werden gemanR Preisblatt ange-
messen beriicksichtigt.

2.2 Veranderungen bestehender Netzanschliisse

Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die Kosten fiir Anderungen des Netzanschlusses, die
durch eine Anderung oder Erweiterung der elektrischen Anlage erforderlich oder aus anderen Griinden vom An-
schlussnehmer veranlasst werden. Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten fir die notwendi-
gen Arbeiten zur Anderung des Anschlusses nach tatséachlichem Aufwand.

Wird ein Netzanschlussvertrag gekiindigt und nicht Gbergangslos mit einem neuen Anschlussnehmer ein neuer
Anschlussvertrag abgeschlossen, tragt der Anschlussnehmer die Kosten fur die Trennung des Netzanschlusses
vom Netz.

Verandern sich die Eigentumsverhaltnisse nachtréglich in der Art und Weise, dass der Netzanschluss Gber Grund-
stiicke Dritter verlauft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten einer deswegen erforderlichen Verlegung
zu tragen, insbesondere wenn der Dritte berechtigt die Verlegung des Netzanschlusses oder von Leitungen auf
Kosten des Netzbetreibers fordert.

2.3 Provisorische Anschlisse

Der Bezug von Strom fiir provisorische Anschlisse (z.B. Baustellen) ist friihzeitig zu beantragen. Die Ausfiihrungen
des vorubergehenden Anschlusses nach Art, Zahl und Lage bestimmt der Netzbetreiber. Montage und Demontage
werden gemal Preisblatt abgerechnet. Bei Inbetriebnahme des Baustromanschlusses muss der vom Bauherrn be-
auftragte Elektriker vor Ort sein. Ggf. ist das Messprotokoll nach Inbetriebnahme des Baustromverteilers vollsténdig
ausgefiillt den Stadtwerken vorzulegen. Die Messung und Abrechnung der Stromabnahme erfolgt Gber Stromzahler.

3. Zahlungsbedingungen (Angebot, Annahme und Falligkeit)

Der VNB teilt dem Anschlussnehmer den Baukostenzuschuss und den Netzanschlusskostenbeitrag getrennt und
aufgegliedert mit.

Der Baukostenzuschuss wird zugleich mit den Netzanschlusskosten bei Fertigstellung des Netzanschlusses féllig.
Bei grolReren Objekten kann der VNB Abschlagszahlungen auf den Baukostenzuschuss entsprechend dem Bau-
fortschritt der ortlichen Verteilungsanlagen verlangen. Ein evtl. gegebener Vorauszahlungsanspruch bleibt unbe-
rahrt.

Abschlagszahlungen werden zum jeweils festgelegten Zeitpunkt fallig.

Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag
durch einen Beauftragten einziehen lasst, die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemaR Preisblatt berechnen.
Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass ein Verzugsschaden Uberhaupt nicht oder wesentlich niedriger ent-
standen ist, als es die Pauschale ausweist.

Rechnungsbetrage und Abschlage sind fur den Netzbetreiber kostenfrei zu entrichten. MaRRgeblich fiir die rechtzei-
tige Erflllung der Félligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Netzbetreiber.
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1.

V.

Inbetriebsetzung gemal § 13, 14 NAV

Allgemeines

Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage erfolgt gemar § 14 NAV und ist beim Netzbetreiber unter Verwendung
eines von diesem zur Verfligung gestellten Vordruckes zu beantragen.

Fur die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage sowie fiir das Anbringen, Entfernen oder Auswechseln von Mess-
einrichtungen durch den Netzbetreiber werden die hierfur entstehenden Kosten pauschal gemaR Preisblatt in Rech-
nung gestellt.

Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage aufgrund festgestellter Méngel an der Anlage nicht
maoglich, so zahlt der Anschlussnehmer hierfiir sowie fiir jede weitere vergebliche Inbetriebsetzung ein pauschales
Entgelt gemar Preisblatt.

Entsteht fir eine AuRRer- und Wiederinbetriebsetzung ein vom gewdhnlichen Verlauf der Dinge abweichender, Uber-
durchschnittlicher Aufwand, so wird dieser statt der Pauschale individuell in Rechnung gestellt.

Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage setzt das Zurlicksenden des unterschriebenen Netzanschlussvertra-
ges, sowie die vollstandige Bezahlung des Baukostenzuschusses und der Netzanschlusskosten voraus.

Technische Anschlussbedingungen

Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie an den
Betrieb der elektrischen Anlagen einschlielich Eigenerzeugungsanlagen sind in den aktuellen Technischen An-
schlussbedingungen des Netzbetreibers festgelegt.

Umsatzsteuer

Die vorgenannten Bruttobetrage sind — sofern umsatzsteuerpflichtig — inklusive 19 % Umsatzsteuer
(Stand 01.01.2007). Bei Anderungen des Umsatzsteuersatzes oder bei vom Gesetzgeber beschlossenen
Abgaben, die auf das Entgelt der Kunden zu erheben sind, werden die Bruttobetrége entsprechend
angepasst.

Inkrafttreten

Die vorliegenden ,Erganzende Bedingungen zu den Allgemeinen Anschlussbedingungen in Niederspannung ge-
manR Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) vom 29. August 2016“ einschlie3lich Anhang 1 und den aktuel-
len Preisblattern treten unter Aufhebung der bisher giiltigen ,Erganzenden Bestimmungen®

mit Wirkung vom

01. Januar 2019
in Kraft.
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Anlage 1

zu den
»Erganzenden Bedingungen zu den Allgemeinen Anschlussbedingungen in Nieder-span-
nung gemal Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) vom 1. September 2010“

Allgemeine Erlauterungen

Die Herstellung sowie die Veranderung des Netzanschlusses auf Veranlassung des Anschlussnehmers sind unter Ver-
wendung der Antragsformulare des E-Werks Gerolsheim zu beantragen. Der Anschlussnehmer haftet fiir die Richtigkeit
der angegebenen Werte. Werden Anschlussleitungen auf Grund fehlerhafter Angaben falsch dimensioniert, so tragt der
Anschlussnehmer die Kosten evtl. notwendig werdender Anderungen.

Hausanschlussleitungen sind méglichst geradlinig und mdoglichst auf dem kirzesten Weg von der Versorgungsleitung
zum Gebaude zu fihren. Die Leitungsfiihrung ist so festzulegen, dass der Leitungsbau unbehindert méglich ist und die
Trasse auf Dauer zuganglich bleibt. Missen Hausanschlussleitungen unter Gebaudeteile (z.B. Wintergarten, Garagen
usw.) oder durch Hohlrdume gefiihrt werden, so sind sie in diesem Bereich in Mantelrohre zu verlegen. Eine nachtragli-
che Uberbauung einer Hausanschlussleitung ist ohne zusétzliche SchutzmaRnahmen nicht zuldssig. Das Lagern von
Materialien sowie Pflanzungen tber Hausanschlussleitungen sind ebenfalls unzulassig, wenn hierdurch die Zuganglich-
keit, Betriebssicherheit und Reparaturmdglichkeit des Hausanschlusses beeintrachtigt werden.

Die Mehrsparten-Hauseinfiihrung ist kein Bestandteil des Hausanschlusses und steht regelmafig im Eigentum des
Hauseigentumers. Sie ist mit dem Einbau ein wesentlicher Bestandteil des Geb&udes. Mit Einbau der Mehrsparten-
Hauseinfiihrung gehen das Eigentum und die Unterhaltspflicht auf den Hauseigentiimer uber.

Die Verbindung des Verteilernetzes des VNB'’s mit der elektrischen Anlage des Antragstellers bzw. Kunden (Netzan-
schluss) wird in der Regel als Vierleiteranschluss in Erdkabel (NAYY 4x35mmz2 oder NAYY 4x70mm2) oder Freileitung
(NYA 4x16mm?) ausgefiihrt. Fir ein geschlossenes Anwesen (Wohnhaus mit Nebengeb&auden) wird nur ein Netzan-
schluss erstellt.

Der Freileitungsanschluss besteht aus dem Dachstander, soweit er als Trager fiir die Einfihrung der Innenleitung dient,
der Durchfiihrung dieser Leitung durch den Dachstander bis zur Hausanschlusssicherung einschlief3lich der von dem
Leitungsnetz des VNB’s heranzufiihrenden Leitung (Anschlussauf3enleitung).

Zur Einhaltung der Selektivitdt gemafl? VDE 0100 und bei entsprechend dimensionierter Steigleitung (Verbindung von
Hausanschlusskasten zum Z&hler) wird der Standard Strom- Netzanschluss bei Neuanschliissen des E-Werks
Gerolsheim mit einer Absicherung von 63A ausgefiihrt.

Sollten abweichende Absicherungen gewiinscht oder erforderlich sein, muss von einem konzessionierten Unternehmen
ein entsprechender Nachweis tber den Mehr- oder Minderbedarf sowie Uber die Einhaltung der Selektivitat und der
Dimensionierung der nachgelagerten Installation erbracht werden.

Abweichende Absicherungen kénnen erforderlich sein bei geringerem oder bei erhéhtem Leistungsbedarf z. B. bei Ob-
jekten mit mehreren Wohneinheiten, Verbrauchseinrichtungen wie Durchlauferhitzer, Nachtspeicherheizungen oder
sonstige leistungsintensive Verbrauchseinrichtungen sowie bei mdglichen Einspeisungen z.B. geméaR EEG oder KWKG.

Soweit der Kunde es mdchte, kdnnen anteilige Tiefbauarbeiten auf seinem Grundstuck fur die Versorgungsleitungen in
Eigenregie durchgefiihrt werden. Die Erdarbeiten missen jedoch gemaf den Vorgaben des E-Werks Gerolsheim durch-
gefuihrt werden. Die entsprechenden Informationen zur korrekten Durchfiihrung der Tiefbauarbeiten kdnnen bei dem E-
Werk Gerolsheim eingeholt werden. Evtl. erforderliche Nacharbeiten werden dem Kunden nach tatsdchlichem Aufwand
in Rechnung gestellt.

Uber den Zihler eines Haushaltes versorgte einzelne gewerblich oder beruflich genutzte Verbrauchseinrichtungen (z.
B. Beleuchtungsanlage eines Arbeitszimmers) bleiben beziiglich der Baukostenzuschussermittiung au3er Ansatz, so-
lange deren Bedarf an vorzuhaltender Leistung (je Kunde) Uber den eines Haushaltes nicht wesentlich hinausgeht.

Gewerbekunden in einem Wohngebéaude (z. B. kleine Ladengeschéfte, Arztpraxen, Biros), deren Versorgung uber den
Anschluss des Wohngebéaudes erfolgt und deren Bedarf an vorzuhaltender Leistung (je Kunde) tber den eines Haus-
haltes wesentlich hinausgeht, werden beziiglich der Baukostenzuschussermittlung mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von
0,5 veranschlagt.
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Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen

Der Anschlussnehmer hat die Kosten fur die Verlegung von konventionellen Mess- und Steuereinrichtungen des Netz-
betreibers geméaR § 22 Abs. 2 Satz NAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber zu erstatten. Der Anschlussnehmer

hat das Recht nachzuweisen, dass Kosten tUberhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die Forde-
rung aufweist.
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